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Pembimbing II : Daniar Fahmi, ST., MT. 
 
 
ABSTRAK 
 
Dalam studi ini akan dilakukan eksperimen untuk menentukan 
karakteristik arus inrush pada transformator saat diberikan beban yang 
berbeda-beda. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui perbedaan yang 
terjadi saat transformator diberi beban induktif, dan beban resistif,. 
Transformator yang digunakan merupakan transformator satu phasa. 
Beban induktif yang digunakan merupakan belitan, dan beban resistif 
yang digunakan merupakan lampu pijar. Dari hasil eksperimen tersebut, 
akan dibandingkan bagaimana respon arus inrush yang akan dihasilkan 
transformator pada masing-masing beban. Berdasarkan hasil eksperimen, 
didapatkan bahwa pembebanan pada transformator berpengaruh terhadap 
nilai arus inrush yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan 
nilai arus inrush pada beban induktif lebih besar dibandingkan nilai arus 
inrush pada beban resistif. Saat dibebani beban resistif nilai arus inrush 
maksimal adalah 14,2 A, dan saat dibebani beban induktif besar arus 
inrush maksimal adalah 18,6 A. 
 
Kata kunci:  Transformator Satu Phasa, Arus Inrush, Beban 
Resistif, Beban Induktif 
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ABSTRACT 
 
In this study experiments will be conducted to determine the 
characteristic inrush current on transformer  when given different loads. 
This study is done in order to know the difference that occurs when the 
transformer is given inductive load and resistive load. The transformer 
that in use is a single phase transformer. The inductive load that in use is 
a tur, the resistive load that in use areindacdescent lamp. From the 
experimental results, the inrush current response will be compared on 
each load. Based on the experimental results, it is found that load on 
transformer affects the inrush current value. This is evidenced by the 
difference in inrush current value on the inductive load is higher than the 
value of the inrush current at the resistive load.. The maximum inrush 
current value when given resistive load is 14,2 A, and the maximum inrush 
value when given inductive load is 18,6 A. 
 
Keywords:  One Phase Transformer, Inrush Current, Resistive Load, 
Inductive Load 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
 1 
 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Transformator merupakan salah satu peralatan yang ada di 
dalam sistem tenaga listrik. Transformator digunakan untuk 
mentranformasikan tegangan. Terdapat beberapa fenomena kegagalan 
pada transformator. Salah satunya adalah arus inrush. Arus inrush adalah 
arus yang ditimbulkan saat transformator di energize pertama kali. Saat 
transformator di energize pertama kali dibutuhkan arus yang sangat 
tinggi, 10-20 kali dari arus nominal. Arus inrush dapat menyebabkan 
kegagalan pada perlatan karena arus yang dihasilkan sangatlah besar. 
Arus in rush dapat menjadi setinggi saat short circuit, hal ini dapat terjadi 
karena transformator memberikan energi saat kondisi tidak berbeban [1]. 
Saat transformator tanpa beban dinyalakan atau dimatikan, akan ada arus 
eksitasi yang ada pada belitan transformer tersebut, hal ini dapat 
menyebabkan terjadinya kerusakan pada alat, memberikan akibat pada 
grid, dan kadang membuat pengaman pada transformator tersebut bekerja 
dengan salah [2]. Arus inrush juga juga dapat menyebabkan terjadinya 
kesalahan operasi pada relay, mengurangi umur dari transformator 
tersebut, dan juga mengurangi kualitas daya dari sistem tersebut [3]. Dan  
saat  transformator dihubungkan pada beban induktif maka arus inrush 
yang timbul akan lebih besar saat transformator dihubungkan pada beban 
resistif [4]. 
 Berdasarkan uraian singkat diatas tugas akhir ini mengangkat 
judul “Analisis Arus Inrush pada Transformator Satu Phasa Akibat 
Pembebanan Resistif dan Induktif”. Permasalahan yang terkait pada tugas 
akhir ini adalah karakteristik arus inrush saat transformator di energize 
dengan beban induktif, dan resistif. Karena arus inrush yang dihasilkan 
saat transformator dihubungkan pada beban resistif, dan induktif, 
mempunyai nilai dan karakteristik yang berbeda, maka diperlukan adanya 
pengukuran tersebut untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang 
terdapat pada arus inrush yang dihasilkan transformator saat di beri beban 
resistif maupun induktif.  
 Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik arus inrush saat transformator dihubungkan dengan beban. 
Penelitian ini juga dilakukan agar dapat mengetahuai dan menganalisis 
karakteristik arus inrush pada tranformator satu phasa akibat pembebanan 
 2 
 
resistif , dan juga karakteristik arus inrush pada akibat pembebanan 
induktif,  
 Metode penelitian pada tugas akhir ini yaitu eksperimen untuk 
menemukan karakteristik arus inrush saat diberikan beban yang berbeda-
beda. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui perbedaan yang terjadi saat 
transformator diberi beban induktif, dan juga beban resistif. 
Transformator yang digunakan merupakan transformator dengan desain 
inti khusus. Beban resistif yang digunakan merupakan lampu pijar, 
sedangkan beban induktif yang digunakan merupakan belitan. 
Eksperimen yang dilakukan menggunakan beban resistif maupun induktif 
dilakukan dengan pengambilan data saat no load, dan juga kenaikan 
beban secara berskala. Hal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik 
arus inrush saat terjadinya kenaikan beban baik dengan beban resistif 
maupun induktif dengan adanya kontribusi dari beban-beban yang 
digunakan saat pengujian.  
 Selanjutnya data – data yang diperoleh dari hasil eksperimen di 
olah menggunakan DIADEM dan MATLAB. DIADEM digunakan untuk 
melihat dan memotong data yang diperoleh saat eksperimen, sedangkan 
MATLAB digunakan untuk mengolah data yang sudah di potong kedalam 
bentuk fast fourier transform. 
 Setelah data sudah selesai di olah, data- data saat eksperimen 
akan dibandingkan dan  analisa akan dilakukan untuk mengetahui 
perbedaan dan karakteristik dari setiap percobaan yang dilakukan 
sehingga mendapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan.  
 
1.2 Sistematika Penulisan 
  Bab 1 akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian 
tugas akhir ini, lalu perumusan masalah pada tugas akhir ini, tujuan dan 
manfaat yang ingin dicapai, metode penelitian yang digunakan, dan juga 
sistematika penulisan pada laporan penelitian tugas akhir ini.  
 Bab 2 pada laporan tugas akhir ini akan menjelaskan tentang 
teori-teori yang digunakan untuk mengerjakan tugas akhir ini dengan 
dilandasi dari beberapa tinjauan pustaka yang ada. 
 Pada bab 3 laporan tugas akhir ini akan menjelaskan mengenai 
metode-metode yang akan digunakan dalam pengujian dan pengambilan 
data, dan juga pengolahan data dalam tugas akhir ini. 
 Bab 4 akan membahas tentang analisa yang didapatkan dari 
pengujian arus inrush yang dilakukan dengan pengaruh beban resistif dan 
induktif. 
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 Terakhir pada bab 5 akan menjeleskan tentang kesimpulan yang 
diambil dari hasil penelitian dan juga saran untuk pengembangan 
penelitian ini. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB 2 
TRANSFORMATOR DAN ARUS INRUSH 
 
2.1 Transformator 
Transformator merupakan peralatan listrik yang digunakan 
untuk mengubah nilai tegangan antara dua jalur dengan cara membuat 
perbedaan kumparan yang sesuai pada satu sisi dan sisi lainnya akan 
tegangan yang ingin ditransformasikan sesuai. Dalam proses ini nilai arus 
yang ada juuga akan berubah, akan tetapi nilai daya yang ada akan tetap 
sama kecuali dengan adanya kerugian yang kecil yang ada dalam 
prosesnya.    
Berdasarkan fungsinya transformator bisa dibagi menjadi dua 
yaitu, transformator step up dan transformator step down. Transformator 
step up berfungsi untuk mentransformasikan tegangan yang lebih rendah 
kedalam tegangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, transformator step down 
berfungsi untuk mentransformasikan tegangan yang lebih tinggi kedalam 
tegangan yang lebih rendah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fungsi 
dari transformator ini sendiri bisa dibuat dengan mengatur jumlah 
belitannya dengan persamaan 2.1.  
 
𝑉𝑝
𝑉𝑠
=
𝑁𝑝
𝑁𝑠
=
𝐼𝑠
𝐼𝑝
   (2.1) 
Dimana : 
Vp = Tegangan primer (V) 
Vs = Tegangan sekunder (V) 
Np = Belitan primer 
Ns = Belitan sekunder 
Is = Arus sekunder (A) 
Ip = Arus sekunder (A) 
 
 Bagian primer dan bagian sekunder dapat dilihat dengan cara 
peenghubungannya. Bagian primer merupakan bagian kumparan yang 
terhubung pada sumber, sedangkan bagian sekunder merupakan bagian 
yang terhubung pada beban. Ada dua cara untuk melilit kumparan 
transformator. Yaitu, tipe inti (core) dan, tipe cangkang (shell). Tipe inti 
(core) adalah dimana dua belitan dililitkan kepada batangan atau inti 
transformator yang berbentuk persegi empat. Sedangankan tipe cangkang 
(shell) kumparan yang dililitkan pada inti bagian tengah lengan yang 
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terdiri dari tiga lengan. Gambar 2.1 menunjukan tipe-tipe inti 
transformator. 
 
(a)       (b) 
Gambar 2.1.Tipe-tipe inti transformator: 
(a) Transformator tipe cangkang (shell) 
(b) Transformator tipe inti (core) 
 
 Dalam transformator terdapat rugi-rugi utama yang bisa 
dikelompokan menjadi dua bagian yaitu rugi-rugi tembaga dan rugi-rugi 
besi (histerisis dan arus eddy). Rugi-rugi tembaga disebabkan karena 
adanya resistansi pada belitan. Rugi- rugi tembaga ini menigkat seiring 
dengan meningkatnya arus beban yang bisa dilihat dalam persamaan 2.2. 
Rugi-rugi besi dapat dikelompokan menjadi rugi-rugi histerisis dan rugi-
rugi arus eddy. Rugi-rugi histerisis merupakan rugi-rugi yang terjadi 
karena tersisanya fluks magnet  akibat penurunan atau kenaikan nilai 
magnetisasi. Rugi-rugi arus eddy merupakan rugi-rugi yang terjadi karena 
adanya tegangan yang terinduksi oleh fluks. Rugi-rugi besi dapat 
menyebabkan panas yang terus menerus pada inti dan menimbulkan 
kerusakan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan untuk meilih inti 
yang akan digunakan untuk membuat suatu transformator untuk 
meminimalisir rugi-rugi yang terjadi pada inti. 
𝑃𝑐𝑢 = 𝐼𝑐𝑢2  . 𝑅𝑐𝑢  (2.2) 
Dimana : 
Pcu = Rugi-rugi tembaga (W) 
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Icu = Arus kumparan (A) 
Rcu = Resistansi kumparan (Ω) 
 
2.2 Arus Inrush 
Saat transformator di energize untuk pertama kali, akan timbul 
suatu fenomena transien yang dinamakan arus inrush. Arus inrush sendiri 
merupakan arus magnetisasi yang mengalir pada kumparan primer. Arus 
inrush yang mucul akan bernilai 10-20 kali arus nominal transformator 
tersbut. Arus inrush sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu arus 
magnetisasi dan arus rugi inti. Arus magnetisasi merupakan arus yang 
diperlukan untuk membut adanya fluks pada transformator, sedangkan 
arus rugi inti merupakan arus yang diperlukan saat histerisis dan arus eddy 
terjadi. 
Saat transformator dimatikan, arus eksitasi akan mengikuti 
kurva histerisis ke titik nol, dimana nilai fluks berubah menjadi tidak nol. 
Nilai arus inrush maksimum bisa didapatkan dengan memberi tegangan 
transformator pada sudut penyalaan 0° [5]. Gambar 2.2 akan menunjukan 
arus inrush saat sudut penyalaan 0°. 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Arus inrush saat sudut penyalaan 0° 
 
 Arus inrush merupakan fenomena transien yang dapat 
merugikan, karena fenomena arus inrush dapat menyebabkan terjadinya 
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kesalahan operasi pada relay pengaman, mengurangi umur transformator, 
dan juga mengurangi kualitas daya pada sistem. 
 Pada saat transformator diberi beban maka arus inrush yang 
timbul tidak sebesar saat transformator tidak di beri beban. Arus yang 
diukur tetap pada arus primer. Pada kumparan sekunder arus akan 
mengikuti arus beban dan langsung masuk kedalam nilai steady-state nya. 
Namun, pada kumparan primer tetap terjadi nilai arus transien yang 
sangat besar[6].  
 Saat transformator beroperasi secara kontinyu, kondisi fluks 
puncak berada pada nilai negatifnya saat tegangan berada pada titik nol. 
Pada proses energisasi, fluks pada inti transformator harus bermula pada 
titik nol. Dalam hal ini, fluks magnet akan mencapai nilai puncak lebih 
besar dibandingkan dengan kondisi normal. Akibat ketidaklinieran 
karakteristik kurva magnetisasi, pada kondisi saturasi jumlah gaya gerak 
magnet yang tidak sebanding dibutuhkan untuk membangkitkan fluks 
magnet.  
 Nilai maksimal arus inrush merupakan fungsi yang terdiri dari 
tegangan suplai, kerapatan medan magnet sisa,  kerapatan medan magnet 
saturasi, resistansi belitan primer dan induktansi transformator [7].  
 
2.3 Pembebanan 
Dalam jaringan listrik AC terdapat beberapa beban listrik yang 
harus ditopang oleh sumber listrik tersebut. Beban yang akan dijelaskan 
yaitu beban resistif dan beban induktif, keduanya memliki karakteristik 
yang berbeda satu dengan lainnya. Karakteristik-karakteristik tersebut 
yang membuat adanya perbedaan pada nilai arus inrush yang muncul saat 
diberikan beban yang berbeda-beda atau bervariasi. 
 
2.3.1 Beban Resistif 
Beban resistif merupakan beban yang dihasilkan dari komponen 
yang bersifat murni tahanan contohnya adalah lampu pijar dan pemanas. 
Beban resistif sendiri memiliki sifat beban yang pasif, karena beban 
resistif ini tidak mampu memproduksi energi melainkan hanya bisa 
mengkonsumsi listrik. Beban resistif juga mempunya sifat menghalangi 
elektron yang lewat, sehingga menyebabkan energi listrik terkonversi 
menjadi panas. Karena sifat tersebut maka beban resistif tidak merubah 
sifat-sifat listrik AC. Dengan kata lain, beban resistif tidak menggeser 
posisi gelombang maupun sumber listrik tersebut. Gambar 2.3 
menunjukan bahwa daya yang ada pada beban resistif akan selalu positif, 
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hal ini yang mengakibatkan beban resistif murni akan selalu menunjukan 
100% daya nyata.resistif akan selalu  
menunjukan 100% daya nyata. 
   
2.3.2 Beban Induktif 
 Beban induktif merupakan beban yang dihasilkan dari 
komponen lilitan kawat atau kumparan yang terdapat di berbagai macam 
peralatan listrik. Contohnya, motor dan transformator. Kumaparn pada 
peralatan tersebut berguna untuk menciptakan medan magnet. 
Pembangkitan medan magnet tersebut yang menjadi beban induktif. 
Kumparan tersebut memiliki sifat menghalangi perubahan arus listrik. 
Terhalangnya perubahan arus mengakibatkan arus tertinggal beberapa 
derajat oleh tegangan listriknya. Pada gambar 2.4 ditunjukan jika sumber 
listrik diberi beban induktif murni maka arus akan tertinggal sebesar 90° 
oleh tegangan. Inilah yang disebut dengan lagging. 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Gelombang sinusoidal resistif murni 
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Gambar2.4 Gelombang sinusoidal induktif murni 
 
2.4 Demagnetisasi 
 Saat transformator di beri tegangan lagi, arus inrush yang timbul 
akan jauh melampaui arus nominalnya. Saat inti dari transformator masih 
mefluks sisa, arus pertama yang timbul dapat meningkat setara dengan 
arus saat terjadi hubung singkat. Hanya komponen-komponen yang 
bersifat resistif, seperti resistansi pada belitan, yang dapat mengurangi 
arus inrush untuk menjadi stabil dalam beberapa periode [8].  
 
2.4.1 Metode-Metode Demagnetisasi 
   Dalam proses-proses demagnetisasi, ada beberapa metode yang 
bisa digunakan untuk melakukan demagnetisasi tersebut. Berikut 
merupaka metode-metode yang bisa digunakan untuk mendemagnetisasi 
fluks sisa [8] : 
 
A. Demagnetisasi menggunakan getaran. 
B. Demagnetisasi menggunaka pemanas hingga sampai pada 
temperatur curie. 
C. Demagnetisasi listrik. 
Karena transmormer merupakan perlatan listrik, maka metode yang hanya 
bisa digunakan adalah metode demagnetisasi listrik. Pabrik bisa membuat 
tegangan nominal sesuai dengan frekuensi nominal transformator, yang 
dengan hal ini mengurangi tegangan, dan inti dapat terdemagnetisasi. 
Dalam beberapa kasus, tidak adanya tegangan yang dapat diatur untuk 
mengurangi fluks sisa. Alat yang bisa digunakan hanya sumber untuk satu 
phasa. 
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2.4.1.1 Demagnetisasi Listrik dengan Menggunakan Kapasitor 
 Demagnetisasi dengan menggunakan kapasitor dilakukan 
dengan membuat kapasitor sebagai saklar untuk charge dan discharge. 
Setelah transformator dihubungkan ke alat demagnetisasi maka fluks dari 
transformator akan masuk ke dalam kapasitor. Setelah kapasitor selesai 
charging, maka tegangan dalam kapasitor tersebut akan dibuang ke dalam 
transformator lagi yang seolah-olah menjadi baterai. Fluks akan habis 
seiring dengan berjalannya waktu karena adanya resistansi pada belitan. 
 
2.4.1.2 Demagnetisasi Listrik dengan Menggunakan Sumber DC 
 Demagnetisasi dengan menggunakan sumber DC dilakukan 
dengan membuat rangkaian pada modul demagnetisasi menggunakan 
rangkaian fullbridge dan arus searah yang nantinya diubah menjadi arus 
bolak-balik berbentuk kotak dengan rangkaian fullbridge tersebut[9]. 
 
2.5 Teknik Akusisi Data 
 Teknik akusisi data dapat didefinisikan sebagai suatu sistem 
yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, menyiapkan data, 
memprosesnya untuk menghasilkan data yang diinginkan. Sistem ini 
mengkonversi besaran fisis sumber data ke bentuk sinyal digitaldan 
diolah oleh suatu komputer. Pengolahan dan pengontrolan proses oleh 
komputer memungkinkan penerapan akusisi data dengan software. Data 
akusisi memiliki beberapa komponen yaitu sumber, sebuah sensor, sinyal, 
DAQ hardware, DAQ software. 
 
2.5.1 Sumber 
 Data akusisi dimulai dengan fenomena fisik atau properti fisik 
yang akan diukur. Apapun jenis properti fisik yang akan diukur, keadaan 
fisik tersebut ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk terpadu 
yang dapat sampel dengan sistem akusisi data. 
 
 
 2.5.2 Sensor 
 Sensor merupakan perangkat yang merubah properti fisik 
menjadi sinyal listrik yang sesuai, misalnya arus atau tegangan. 
Kemampuan sistem akusisi data untuk mengukur sifat yang berbeda 
tergantung pada sensor yang cocok untuk properti yang diukur.  
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2.5.3 sinyal 
 Pengondisian sinyal mungkin diperlukan jika sensor tidak cocok 
untuk hardware DAQ yang digunakan. Sinyal mungkin perlu diperkuat, 
disaring, atau didemodulasi. Untuk keperluan transmisi, sinyal analog 
akan di tunggalkan kedalam bentuk digital. Setelah menjadi digital, sinyal 
dapat disandi untuk mengurangi dan memperbaiki kesalahan transmisi. 
 
2.5.4 DAQ Hardware 
 DAQ hardware merupakan modul atau kartu yang dapat 
terhubung pada port komputer untuk antarmuka antara sinyal dan 
komputer. Modul tersebut tidak semuanya dijalankan permanen dengan 
komputer, ada yang dapat dioperasikan dari komputer tetapi DAQ 
tersebut sepenuhnya bekerja independen. 
 
2.5.5 DAQ Software 
 DAQ software diperlukan untuk melihat hasil olahan dari DAQ 
hardware agar dapat dilihat dalam komputer. DAQ software juga 
digunakan untuk mengolah data yang sudah di simpan oleh DAQ 
hardware sesuai dengan keinginan pengguna. 
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BAB 3 
METODOLOGI EKSPERIMEN DAN 
PENGAMBILAN DATA 
 
3.1 Transformator Satu Phasa 
 Transformator digunankan sebabgai objek dalam penelitian 
tugas akhir ini. Transformator yang digunakan merupakan transformator 
satu phasa dengan kapasitas daya 1 kVA. Gambar 3.1 menunjukan 
transformator satu phasa yang digunkaan dalam pengujian tugas akhir ini. 
Untuk spesifikasi transformator tersebut bisa dilihat dalam tabel 3.1. 
 
Gambar 3.1 Transformator satu phasa 
 
Tabel 3.1 Spesifikasi transformer[7]. 
Spesifikasi Transformator 
Phasa  1 phasa 
Kapasitas daya 1 kVA 
Tegangan primer 220 V 
Tegangan sekunder 127 V 
Belitan primer 255 belitan 
Belitan sekunder 147 belitan 
Frekuensi  50 Hz 
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Transformator ini memiliki potongan ini yang berbentuk E-I. 
Untuk gambar potongan inti transformator ini dapat dilihat pada gambar 
3.2. spesifikasi dimensi untuk potongan inti transformator ini akan 
dijelaskan pada tabel 3.2 
 
Gambar 3.2 Potongan inti transformator satu phasa[7]. 
 
Tabel 3.2 Dimensi potongan inti [7]. 
Dimensi potongan inti Ukuran  
A 15 cm 
B 10 cm 
C 2,5 cm 
D 7,5 cm 
E 5 cm 
Ketebalan  8,5 cm 
 
 
 
 
 15 
 
 
3.2 Modul Pengujian 
 Dalam penelitian ini terdapat tiga modul pengujian. Modul-
modul pengujian ini di bedakan dari pembebanannya. Modul-modul 
pengujian tersebut merupakan modul pengujian arus inrush tanpa beban, 
modul pengujian arus inrush dengan beban resistif, modul pengujian arus 
inrush dengan beban induktif. 
 
3.2.1 Modul Pengujian Arus Inrush Tanpa Beban 
 Modul ini digunakan untuk melihat nilai arus inrush yang 
muncul saat transformator tidak di beri beban. Dalam modul ini pertama-
tama sumber tenaga listrik dihubungkan pada alat demagnetisasi dan 
pensaklaran, agar saat transformator di beri tegangan, tegangan tersebut 
akan muncul pada sudut 0°. Transformator dihubungkan setelah alat 
pensaklaran. Arus inrush yang diukur merupakan arus pada sisi primer 
transformator tersebut. Gambar 3.3 menunjukan modul untuk pengujian 
arus inrush tanpa beban. 
 
 
Gambar 3.3 Modul pengujian arus inrush tanpa beban 
 
3.2.2 Modul Pengujian Arus Inrush dengan Beban Resistif 
 Modul ini digunakan untuk melihat nilai arus inrush yang 
muncul saat transformator di beri beban resistif. Dalam modul ini 
pertama-tama sumber tenaga listrik dihubungkan pada alat demagnetisasi 
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dan pensaklaran, agar saat transformator di beri tegangan, tegangan 
tersebut akan muncul pada sudut 0°. Transformator dihubungkan setelah 
alat pensaklaran. Arus inrush yang diukur merupakan arus pada sisi 
primer transformator tersebut. Pada sisi sekunder transformator 
dihubungkan beban resistif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
karakteristik arus inrush saat di beri beban resistif. Gambar 3.4 
menunjukan modul untuk pengujian arus inrush dengan beban resistif. 
 
 
Gambar 3.4 Modul pengujian arus inrush dengan beban resistif 
 
3.2.3 Modul Pengujian Arus Inrush dengan Beban Induktif 
 Modul ini digunakan untuk melihat nilai arus inrush yang 
muncul saat transformator di beri beban induktif. Dalam modul ini 
pertama-tama sumber tenaga listrik dihubungkan pada alat demagnetisasi 
dan pensaklaran, agar saat transformator di beri tegangan, tegangan 
tersebut akan muncul pada sudut 0°. Transformator dihubungkan setelah 
alat pensaklaran. Arus inrush yang diukur merupakan arus pada sisi 
primer transformator tersebut. Pada sisi sekunder transformator 
dihubungkan beban induktif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
karakteristik arus inrush saat di beri beban induktif. Gambar 3.5 
menunjukan modul untuk pengujian arus inrush dengan beban induktif. 
 
 
 17 
 
 
Gambar 3.5 Modul pengujian arus inrush dengan beban induktif 
 
3.3 Pengambilan dan Pemotongan Data dengan Akusisi Data 
dan LabVIEW 
 Untuk mnegakusisi data pada penelitian ini digunakan perangkat 
keras data acquisition (DAQ) 9246 yang dibuat oleh National Instrument 
guna untuk mengukur dan merekam arus. DAQ 9246 dapat mengukur 
arus yang ada jika tersambung dengan transformator arus sebagai alat 
sensor arus yang berfungsi untuk membaca arus yang mengalir dalam 
sistem. Dalam penelitian ini transformator arus yang digunakan memiliki 
rasio 250/5. Selain untuk pengukuran, transformator arus juga berguna 
sebagai pengaman untuk DAQ 9246 dari arus lebih. Setelah DAQ 9246 
merekam data arus, data tersebut akan tersimpan dalam perangkat lunak 
LabVIEW. Data yang sudah diakusisi dapat dilihat dalam perangkat lunak 
yang bernama DIAdem yang merupakan fitur dari perangkat lunak 
LabVIEW. Selain untuk melihat data, DIAdem juga berfungsi sebagai 
pengolah data. Data yang ada pada DIAdem dapat di potong sesuai 
dengan yang dibutuhkan. Gambar 3.6 menunjukan DAQ 9246 yang 
digunakan. Gambar 3.7 menampilkan data dalam DIAdem. 
Transformator arus yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3.8. 
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Gambar 3.6 DAQ 9246 
 
 
 
Gambar 3.7 Tampilan data pada DIAdem 
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Gambar 3.8 Transformator arus 
 
3.4 Pengolahan Data dengan Fast Fourier Transform 
Menggunakan MATLAB 
 Setelah proses pemotongan data pada DIAdem, data-data yang 
ada di pindahkan ke dalam MATLAB untuk melihat hasil dari fast fourier 
transform pada setiap percobaan guna memudahkan untuk menganalisa 
hasil dari percobaan-percobaan yang dilakukan. Transformasi fourier 
adalah metode untuk mengubah suatu fungsi waktu yang periodik 
menjadi jumlahan dari fungsi-fungsi sinus dan cosinus dalam berbagai 
frekuensi. Dengan kata lain, transformasi fourier berfungsi untuk 
merubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi [10].  Fast fourier 
transform digunakan untuk mengubah data dari domain waktu atau data 
menjadi domain frekuensi agar dapat terlihat harmonisa yang terjadi pada 
ordenya. Karena gelombang sinusoidal murni hanya memiliki nilai 
harmonisa pada frekuensi fundamentalnya. Dalam analisa gelombang kita 
tidak bisa menganalisa dengan melihat bentuk gelombang saja. Gambar 
3.9 akan menunjukan gambar hasil gelombang yang sudah di rubah ke 
dalam bentuk fast fourier transform.  
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Gambar 3.9 Hasil dari fast fourier transform  
 
3.5 Alat Demagnetisasi 
 Saat transformator dimatikan setelah di beri tegangan maka, 
akan timbul fluks sisa di dalam transformator tersebut. Untuk 
menghindari adanya fluks sisa maka digunakanlah alat demagnetisasi 
yang berguna untuk menghilangkan fluks sisa yang ada dalam 
transformator setelah transformator dimatikan. 
 Alat demagnetisasi yang digunakan dalam pengujian ini 
merupakan alat demagnetisasi menggunakan kapasitor. Kapasitor 
digunakan sebagai saklar untuk charge dan discharge. Setelah 
transformator dihubungkan ke alat demagnetisasi maka fluks dari 
transformator akan masuk ke dalam kapasitor. Setelah kapasitor selesai 
charging, maka tegangan dalam kapasitor tersebut akan dibuang ke dalam 
transformator lagi. Fluks akan habis seiring dengan berjalannya waktu. 
Gambar 3.10 menunjukan skema dari alat demagnetisasi tersebut. 
Sedangkan alat dari demagnetisasi terseut akan ditunjukan pada gambar 
3.11. 
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Gambar 3.10 Skema alat demagnetisasi[11] 
 
Gambar 3.11 Gambar alat demagnetisasi dan pensaklaran 
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Dalam sistem yang digunakan, terdapat 7 komponen secara garis 
besar, yakni sumber AC 3 fasa 220/380 Volt, fuse 60 Ampre, rangkaian 
zero crossing, rangkaian pensakelaran driver TRIAC, rangkaian kontrol 
arduino nano, sakelar pilih dan Shunt Capacitor. Pilihan menu 
magnetisasi, sudut penyalaan dan demagnetisasi dapat dilihat pada LCD 
modul dan pemilihan menu dapat dilakukan dari menekan push button 
yang ada pada modul kontroler arduino[11]. 
3.5.1 Sudut Penyalaan 
 Selain digunakan untuk demagntisasi, alat ini juga digunakan 
sebagai saklar untuk meng energyze transformator agar nyala pada sudut 
0°. Hal ini dilakukan untuk agar dapat mengetahui nilai arus inruh 
maksimum yang bisa dihasilkan. Dapat dilihat pada gambar 3.12 
bagaimana diagram blok pensaklaran dalam alat demagnetisasi tersebut. 
 
 
   Gambar 3.12 Diagram blok pensaklaran[11]. 
 
Mengatur sudut penyalaan  dilakukan dengan cara menggunakan 
rangkaian zerro crossing sebagai pendeteksi persimpangan nol. Setelah 
itu, arduino berguna sebagai delay time. Delay time tersebut yang 
digunakan sebagai pengatur sudut penyalaannya. Setelah itu digunakan 
driver triac sebagai pemicu triac setelah driver triac tersebut 
mendapatkan sinyal dari arduino. Gambar 3.13 merupakan gambar saat 
alat demagnetisasi digunakan sebagai saklar untuk penyalaan pada sudut 
0°. Alat demagnetisasi ini memliki input atau masukan sumber yang bisa 
digunakan untuk peralatan tiga phasa. Akan tetapi, dalam penelitian ini 
transformator yang diuji merupakan transformator satu phasa, dan input 
atau sumber yang digunakan merupakan satu phasa juga. Dengan kata lain 
dua phasa input dari alat demagnetisasi tersebut tidak digunakan. 
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Gambar 3.13 Gambar tegangan dengan sudut penyalaan 0° 
 
3.5.2 Konsistensi Demagnetisasi Selama 9 Menit 
 Saat sebuah transformator di demagnetisasi maka fluks sisa yang 
terdapat pada transformator tersebut akan berkurang secara bersakala. 
Metode ini bertujuan untuk melihat konsistensi nilai arus inrush yang 
timbul saat trafo didemagnetisasi selama 9 menit. Tabel 3.3 menunjukan 
nilai-nilai arus inrush untuk transformator yang tidak di beri beban saat 
tidak di demagnetisasi dan di demagnetisasi selama 9 menit. Dalam hal 
ini dapat dilihat bahwa alat demagnetisasi dapat mengurangi nilai arus 
inrush dan juga menjaga kestabilan atau konsistensi nilai arus inrush yang 
muncul setelah di demagnetisasi selama 9 menit. 
 
Tabel 3.3 Nilai arus inrush saat tanpa demagnetisasi dan demagnetisasi 
selama 9 menit. 
Demagnetisasi 0 
menit 
9 
menit 
9 
menit 
9 
menit 
9 
menit 
9 
menit 
Inrush (A) 42,5  29,5 27,9 27 29,6 26,5 
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 3.6 Pembebanan 
Pada penelitian ini pembebanan dilakukan untuk melihat 
karakteristik dari arus inrush yang timbul akibat macamm-macam 
pembebanan. Dalam penelitian ini beban yang digunakan merupakan 
beban resisitif dan beban induktif. 
 
3.6.1 Beban Resistif 
 Beban resistif yang digunakan merupakan lampu pijar. Lampu 
pijar yang digunakan merupakan lampu pijar dengan daya 100 watt pada 
tegangan 220. Pada pengujian arus inrush dengan menggunakan beban 
resistif, pengambilan data dilakukan dengan lima variabel, yaitu 
menggunakan 2, 4, 6, 8, 10 lampu. Dalam setiap variabelnya, akan 
diambil data sebanyak lima kali juga untuk validasi data. Gambar 3.14 
menunjukan modul beban resistif yang digunakan. 
 
3.6.2 Beban Induktif 
Beban induktif yang digunakan merupakan belitan. Beban 
induktif yang digunakan merupakan memiliki daya 1000 VAR pada 
tegangan 220. Pada pengujian arus inrush dengan menggunakan beban 
induktif, akan dilakukan pengambilan data dengan lima variabel, yaitu 
menggunakan 66,66, 133,32, 199,98, 266,64, dan 333,3 VAR. Dalam 
setiap variabelnya, akan diambil data sebanyak lima kali juga untuk 
validasi data. Gambar 3.15 menunjukan modul beban resistif yang 
digunakan. Beban tersebut mempunyai nilai nominal 1000 Var untuk 
tegangan 220 Volt. Karena tegangan pada sisi sekunder memiliki nilai 
tegangan 127 Volt maka nilai nominal beban pada sisi sekunder adalah 
333,3 VAR. 
 
3.7 Alur Pengujian 
 Pada pengujian untuk mengukur arus inrush dilakukan 
dalam beberapa langkah. Gambar 3.16 akan menunjukan langkah-
langkah yang dilakukan dalam pengujian untuk mendapatkan arus 
inrush.  
 
 25 
 
 
Gambar 3.14 Modul beban resistif 
 
 
Gambar 3.15 Modul beban induktif 
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Dari gambar 3.16 dapat dilihat bahwa pengujian pertama kali 
merupakan pengujian untuk melihat nilai arus inrush pada transformator 
tanpa beban. Pengujian ini dilakukan sebanyak lima kali untuk validasi 
data. Setiap kali pengambilan data, transformator didemagnetisasi selama 
9 menit. 
Setelah pengambilan data arus inrush pada transformator tanpa 
beban dan proses demagnetisasi selesai, pengujian selanjutnya 
merupakan pengujian arus inrush pada transformator yang di beri beban 
resistif. Pada pengujian ini beban resistif yang merupakan lampu pijar 
diuji dengan menggunakan 2, 4, 6, 8, 10 lampu. Pada setiap variabelnya 
dilakukan lima kali percobaan untuk validasi data. Demagnetisasi 
dilakukan setiap sehabis pengambilan data dan dilakukan selama 9 menit. 
Pengujian terakhir merupakan pengujian arus inrush pada 
transformator satu phasa yang di beri beban induktif. Beban induktif yang 
digunakan merupakan belitan. Pada pengujian beban induktif juga ada 
lima variabel yang diuji yaitu 66,66, 133,32, 199,98, 266,64, dan 333,3 
VAR . Dalam setiap variabelnya, akan diambil data sebanyak lima kali 
juga untuk validasi data. Setelah setiap kali percobaan, transformator di 
demagnetisasi selama 9 menit. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB 4 
PERCOBAAN DAN ANALISA DATA 
 
4.1 Pengujian Arus Inrush Tanpa Beban 
 Pengujian pertama ini dilakukan untuk mengetahui nilai arus 
inrush yang didapatkan saat transformator di energyze tanpa beban. 
Pada percobaan ini transformator di beri tegangan saat sudut 
penyalaan 0°. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali guna melihat 
konsistensi nilai arus inrush transformator tanpa beban. Setiap kali 
percobaan selesai, transformator di demagnetisasi selama 9 menit. 
Tabel 4.1 menunjukan hasil pengukuran arus inrush saat 
transformator tidak di beri beban. Untuk bentuk gelombang dari arus 
inrush dapat dilihat pada gambar 4.1. Gambar 4.2 menunjukan hasil 
dari gelombang arus inrush yang sudah di transformasi ke dalam 
bentuk fast fourier transform. Dapat dilihat dalam pengujian arus 
inrush tanpa beban, hasil harmonisa pada arus inrush transformator 
tanpa beban sangat buruk karena nilai harmonisa yang ada tidak 
hanya ada pada frekuensi fundamentalnya. Nilai harmonisa yang 
muncul juga cukup tinggi pada tiap ordenya. Hal ini memunjukan 
bahwa saat transformator tidak dihubungkan ke beban, harmonisa 
yang muncul akan lebih besar, dan arus inrush yang muncul akan 
lebih lama mencapai kondisi steady-statenya. Pada percobaan arus 
inrush dengan transformator tanpa beban, juga terlihat bahwa nilai 
arus inrush yang ditimbulkan sangat tinggi dibandingkan dengan 
percobaan-percobaan lainnya. Pada percobaan arus inrush dengan 
transformator tanpa beban juga dapat dilihat bahwa, ada harmonisa 
yang timbul pada frekuensi 0. Hal ini menunjukan adanya komponen 
DC pada arus inrush saat transformator tidak dihubungkan dengan 
beban. 
 
Tabel 4.1  Hasil pengukuran arus inrush tanpa beban 
Variabel Percobaan  
Pertama  Kedua  Ketiga  keempat Kelima  
Inrush 29,5 A 27,9 A 27 A 29,6 A 26,8 A 
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Gambar 4.1 Arus inrush tanpa beban 
 
Gambar 4.2 FFT arus inrush tanpa beban 
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4.2 Pengujian Arus Inrush dengan Beban Resistif 
 Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui nilai arus inrush 
dan karakteristik yang didapatkan saat transformator di energyze 
dengan beban resistif. Pada percobaan ini transformator di beri 
tegangan saat sudut penyalaan 0°. Pengujian dilakukan sebanyak 5 
kali untuk setiap pembebanannya guna melihat konsistensi nilai arus 
inrush transformator dengan beban resistif. Setiap kali percobaan 
selesai, transformator di demagnetisasi selama 9 menit 
 
4.2.1. Pengujian Arus Inrush dengan Beban 2 Lampu Pijar 
 Percobaan pertama untuk beban resistif dilakukan dengan 
memberikan beban pada transformator 2 buah lampu pijar. Percobaan 
dilakukan sebanyak 5 kali. Tabel 4.2 menunjukan hasil pengukuran 
arus inrush saat transformator di beri beban 2 lampu pijar. Gambar 
4.3 menunjukan bentuk gelombang arus inrush saat di beri beban 2 
lampu pijar, sedangkan gambar 4.4 menunjukan hasil dari gelombang 
tersebut yang sudah di rubah ke dalam bentuk fast fourier transform.  
Dapat dilihat bahwa pengujian arus inrush pada 
transformator dengan menggunakan 2 lampu pijar memiliki 
harmonisa pada frekuensi fundamentalnya sebesar 0,75. Pada orde 
berikutnya arus inrush dengan beban 2 lampu pijar masih memiliki 
nilai harmonisa. Hal ini menunjukan bahwa saat transformator di beri 
beban 2 lampu pijar, gelombang yang timbul belum sinusoidal murni. 
 
 
Tabel 4.2 Hasil pengukuran arus inrush dengan beban 2 lampu pijar 
Variabel  Percobaan  
Pertama  Kedua  Ketiga  Keempat Kelima  
Inrush  3,8 A 3,7 A 4,4 A 3,8 A 3,9 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  0,625 A 0,625 A 0,625 A 0,625 A 0,625 A 
Zs  203,3 Ω 203,3 Ω 203,3 Ω 203,3 Ω 203,3 Ω 
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Gambar 4.3 Arus inrush dengan beban 2 lampu pijar 
 
 
Gambar 4.4 FFT arus inrush dengan beban 2 lampu pijar 
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4.2.2. Pengujian Arus Inrush dengan Beban 4 Lampu Pijar 
 Percobaan selanjutnya untuk beban resistif dilakukan 
dengan memberikan beban pada transformator 4 buah lampu pijar. 
Percobaan juga dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk tabel 4.3 
menunjukan hasil pengukuran arus inrush saat transformator di beri 
beban 4 lampu pijar. Gambar 4.5 menunjukan bentuk gelombang arus 
inrush saat di beri beban 4 lampu pijar. Gambar 4.6 menunjukan hasil 
dari gelombang tersebut yang sudah di rubah ke dalam bentuk fast 
fourier transform. 
Dapat dilihat bahwa pengujian arus inrush pada 
transformator dengan menggunakan 4 lampu pijar memiliki 
harmonisa yang pada frekuensi fundamentalnya sebesar 1,35. Pada 
orde berikutnya arus inrush dengan beban 4 lampu pijar masih 
memiliki nilai harmonisa. Hal ini menunjukan bahwa saat 
transformator di beri beban 4 lampu pijar, gelombang yang timbul 
belum sinusoidal murni.  
Juga dapat dilihat pada saat transformator di beri beban 4 
lampu pijar, arus inrush yang timbul lebih besar dibandingkan dengan 
arus inrush saat transformator di beri beban 2 lampu pijar. Pada saat 
transformator di beri beban 4 lampu pijar, harmonisa yang timbul 
juga akan lebih besar dibandingkan dengan harmonisa yang di 
timbulkan saat transformator di beri beban 2 lampu pijar.  
 
Tabel 4.3 Hasil pengukuran arus inrush dengan beban 4 lampu pijar 
Variabel  Percobaan  
Pertama  Kedua  Ketiga  Keempat Kelima  
Inrush  7 A 5,9 A 7,9 A 6,9 A 7,4 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  1,25 A 1,25 A 1,25 A 1,25 A 1,25 A 
Zs  101,6 Ω 101,6 Ω 101,6 Ω 101,6 Ω 101,6 Ω 
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Gambar 4.5 Arus inrush dengan beban 4 lampu pijar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6 FFT arus inrush dengan beban 4 lampu pijar 
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4.2.3. Pengujian Arus Inrush dengan Beban 6 Lampu Pijar 
 Percobaan ketiga untuk beban resistif dilakukan dengan 
memberikan beban pada transformator 6 buah lampu pijar. Percobaan 
dilakukan sebanyak 5 kali. Tabel 4.4 menunjukan hasil pengukuran 
arus inrush saat transformator di beri beban 6 lampu pijar. Gambar 
4.7 menunjukan bentuk gelombang arus inrush saat di beri beban 6 
lampu pijar, sedangkan gambar 4.8 menunjukan hasil dari gelombang 
tersebut di rubah ke dalam bentuk fast fourier transform. 
 Dapat dilihat bahwa pengujian arus inrush pada 
transformator dengan menggunakan 6 lampu pijar memiliki 
harmonisa yang pada frekuensi fundamentalnya sebesar 2. Pada orde 
berikutnya arus inrush dengan beban 6 lampu pijar masih memiliki 
nilai harmonisa. Hal ini menunjukan bahwa pada saat transformator 
di beri beban 6 lampu pijar, gelombang yang timbul belum sinusoidal 
murni.  
 Dapat dilihat pada saat transformator di beri beban 6 lampu 
pijar, arus inrush yang timbul lebih besar dibandingkan dengan arus 
inrush saat transformator di beri beban 4 lampu pijar. Pada saat 
transformator di beri beban 6 lampu pijar, harmonisa yang timbul 
juga akan lebih besar dibandingkan dengan harmonisa yang di 
timbulkan saat transformator di beri beban 4 lampu pijar. 
 
Tabel 4.4 Hasil pengukuran arus inrush dengan beban 6 lampu pijar 
Variabel  Percobaan  
Pertama  Kedua  Ketiga  Keempat Kelima  
Inrush  8,5 A 8,6 A 8,5 A 9,1 A 9,2 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  1,88 A 1,88 A 1,88 A 1,88 A 1,88 A 
Zs  67,55 Ω 67,55 Ω 67,55 Ω 67,55 Ω 67,55 Ω 
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Gambar 4.7 Arus inrush dengan beban 6 lampu pijar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8 FFT arus inrush dengan beban 6 lampu pijar 
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4.2.4. Pengujian Arus Inrush dengan Beban 8 Lampu Pijar 
 Percobaan selanjutnya untuk beban resistif dilakukan 
dengan memberikan beban pada transformator 8 buah lampu pijar. 
Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. Tabel 4.5 menunjukan hasil 
pengukuran arus inrush saat transformator di beri beban 8 lampu 
pijar. Gambar 4.9 menunjukan bentuk gelombang arus inrush saat di 
beri beban 4 lampu pijar, sedangkan gambar 4.10 menunjukan hasil 
dari gelombang tersebut yang sudah di rubah ke dalam bentuk fast 
fourier transform. 
Dapat dilihat bahwa pengujian arus inrush pada 
transformator dengan menggunakan 8 lampu pijar memiliki 
harmonisa pada frekuensi fundamentalnya sebesar 2,6. Pada orde 
berikutnya arus inrush dengan beban 8 lampu pijar masih memiliki 
nilai harmonisa. Hal ini menunjukan bahwa saat transformator di beri 
beban 8 lampu pijar, gelombang yang timbul belum sinusoidal murni.  
Dan dapat dilihat pada saat transformator di beri beban 8 
lampu pijar, arus inrush yang timbul lebih besar dibandingkan dengan 
arus inrush saat transformator di beri beban 6 lampu pijar. Pada saat 
transformator di beri beban 8 lampu pijar, harmonisa yang timbul 
juga akan lebih besar dibandingkan dengan harmonisa yang di 
timbulkan saat transformator di beri beban 6 lampu pijar. 
 
Tabel 4.5 Hasil pengukuran arus inrush dengan beban 8 lampu pijar 
Variabel  Percobaan  
Pertama  Kedua  Ketiga  Keempat Kelima  
Inrush  11,2 A 11,3 A 12,5 A 11,8 A 12 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  2,5 A 2,5 A 2,5 A 2,5 A 2,5 A 
Zs  50,8 Ω 50,8 Ω 50,8 Ω 50,8 Ω 50,8 Ω 
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Gambar 4.9 Arus inrush dengan beban 8 lampu pijar
 
Gambar 4.10 FFT arus inrush dengan beban 8 lampu pijar 
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4.2.5. Pengujian Arus Inrush dengan Beban 10 Lampu Pijar 
 Percobaan terakhir untuk beban resistif dilakukan dengan 
memberikan beban pada transformator 10 buah lampu pijar. 
Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. Tabel 4.6 menunjukan hasil 
pengukuran arus inrush saat transformator di beri beban 10 lampu 
pijar. Gambar 4.11 menunjukan bentuk gelombang arus inrush saat 
di beri beban 10 lampu pijar, sedangkan gambar 4.12 menunjukan 
hasil dari gelombang tersebut yang sudah di rubah ke dalam bentuk 
fast fourier transform.  
Dapat dilihat bahwa pengujian arus inrush pada 
transformator dengan menggunakan 10 lampu pijar memiliki 
harmonisa pada frekuensi fundamentalnya sebesar 3,2. Pada orde 
berikutnya arus inrush dengan beban 10 lampu pijar masih memiliki 
nilai harmonisa. Hal ini menunjukan bahwa saat transformator di beri 
beban 10 lampu pijar, gelombang yang timbul belum sinusoidal 
murni.  
Dan juga dapat dilihat pada saat transformator di beri beban 
10 lampu pijar, arus inrush yang timbul lebih besar dibandingkan 
dengan arus inrush saat transformator di beri beban 8 lampu pijar. 
Pada saat transformator di beri beban 10 lampu pijar, harmonisa yang 
timbul juga akan lebih besar dibandingkan dengan harmonisa yang di 
timbulkan saat transformator di beri beban 8 lampu pijar. 
 
Tabel 4.6 Hasil pengukuran arus inrush dengan beban 10 lampu pijar 
Variabel  Percobaan  
Pertama  Kedua  Ketiga  Keempat Kelima  
Inrush  14,2 A 13,1 A 14 A 14,1 A 14 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  3,13 A 3,13 A 3,13 A 3,13 A 3,13 A 
Zs  40,57 Ω 40,57 Ω 40,57 Ω 40,57 Ω 40,57 Ω 
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Gambar 4.11 Arus inrush dengan beban 10 lampu pijar
 
 
Gambar 4.12 FFT arus inrush dengan beban 10 lampu pijar 
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4.3 Pengujian Arus Inrush dengan Beban Induktif 
 Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui nilai arus inrush 
dan karakteristik yang didapatkan saat transformator di energyze 
dengan beban induktif. Pada percobaan ini transformator di beri 
tegangan saat sudut penyalaan 0°. Pengujian dilakukan sebanyak 5 
kali untuk setiap pembebanannya guna melihat konsistensi nilai arus 
inrush transformator dengan beban induktif. Setiap kali percobaan 
selesai, transformator di demagnetisasi selama 9 menit. Beban 
induktif yang digunakan merupakan belitan.  
 
4.3.1 Pengujian Arus Inrush dengan Beban Induktif 66,66 VAR 
 Untuk beban induktif percobaan pertama dengan 
memberikan beban induktif sebesar 66,66 VAR. Percobaan juga di 
lakukan sebanyak 5 kali agar mengetahui konsistensi dari nilai arus 
inrush. Tabel 4.7 menunjukan hasil yang di dapatkan saat mengambil 
data beban induktif dengan beban 66,66 VAR Gambar 4.13 
menunjukan bentuk gelombang arus inrush saat di beri beban 66,66 
VAR, sedangkan gambar 4.14 menunjukan hasil dari gelombang 
tersebut yang sudah di rubah ke dalam bentuk fast fourier transform.  
Dapat dilihat bahwa pengujian arus inrush pada 
transformator dengan menggunakan beban 66,66 VAR memiliki 
harmonisa pada frekuensi fundamentalnya sebesar 0,9. Pada orde 
berikutnya arus inrush dengan beban beban 66,66 VAR masih 
memiliki nilai harmonisa. Hal ini menunjukan bahwa saat 
transformator di beri beban beban 66,66 VAR, gelombang yang 
timbul belum sinusoidal murni. Pada percobaan ini juga dapat dilihat 
saat diberi beban 66,66 VAR arus inrush yang ada pada transformator 
memiliki harmonisa pada frekuensi 0. Hal ini menunjukan adanya 
komponen DC saat transformator di beri beban 66,66 VAR. 
 
Tabel 4.7  Hasil pengukuran arus inrush dengan beban 66,66 VAR 
Variabel  Percobaan  
Pertama  Kedua  Ketiga  Keempat Kelima  
Inrush  4,2 A 4,4 A 4,4 A 4 A 3,5 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  0,51 A 0,51 A 0,51 A 0,51 A 0,51 A 
Zs  249 Ω 249 Ω 249 Ω 249 Ω 249 Ω 
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Gambar 4.13 Arus inrush dengan beban 66,66 VAR
 
 
Gambar 4.14 FFT arus inrush dengan beban 66,66 VAR 
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4.3.2 Pengujian Arus Inrush dengan Beban Induktif 133,32 VAR 
 Pada  percobaan selanjutnya untuk beban induktif,  beban 
induktif yang diberikan yaitu sebesar 133,32 VAR. Percobaan juga di 
lakukan sebanyak 5 kali agar mengetahui konsistensi dari nilai arus 
inrush. Tabel 4.8 menunjukan hasil yang di dapatkan saat mengambil 
data beban induktif dengan beban 133,32 VAR Gambar 4.15 
menunjukan bentuk gelombang arus inrush saat di beri beban 133,32 
VAR, sedangkan gambar 4.16 menunjukan hasil dari gelombang 
tersebut yang sudah di rubah ke dalam bentuk fast fourier transform.  
Dapat dilihat bahwa pengujian arus inrush pada 
transformator dengan menggunakan beban 133,32 VAR memiliki 
harmonisa pada frekuensi fundamentalnya sebesar 1,4. Pada orde 
berikutnya arus inrush dengan beban 133,32 VAR masih memiliki 
nilai harmonisa. Hal ini menunjukan bahwa saat transformator di beri 
beban 133,32 VAR, gelombang yang timbul belum sinusoidal murni. 
Dan juga dapat dilihat pada saat transformator di beri beban 133,32 
VAR, arus inrush yang timbul lebih besar dibandingkan dengan arus 
inrush saat transformator di beri beban 66,66 VAR. Pada saat 
transformator di beri beban 133,32 VAR, harmonisa yang timbul juga 
akan lebih besar dibandingkan dengan harmonisa yang di timbulkan 
saat transformator di beri beban 66,66 VAR. Pada percobaan ini juga 
dapat dilihat saat diberi beban 133,32 VAR arus inrush yang ada pada 
transformator memiliki harmonisa pada frekuensi 0. Hal ini 
menunjukan adanya komponen DC saat transformator di beri beban 
133,32 VAR yang juga lebih besar dibandingkan dengan harmonisa 
pada frekuensi 0 dengan beban 66,66 VAR. 
 
Tabel 4.8 Hasil pengukuran arus inrush dengan beban 133,32 VAR 
Variabel  Percobaan  
Pertama  Kedua  Ketiga  Keempat Kelima  
Inrush  8,11 A 8,2 A 7 A 7,3 A 8,6 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  1,01 A 1,01 A 1,01 A 1,01 A 1,01 A 
Zs  125,7 Ω 125,7 Ω 125,7 Ω 125,7 Ω 125,7 Ω 
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Gambar 4.15 Arus inrush dengan beban 133,32 VAR
 
 
Gambar 4.16 FFT arus inrush dengan beban 133,32 VAR 
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4.3.3 Pengujian Arus Inrush dengan Beban Induktif 199,98 VAR 
 Untuk percobaan ketiga, dilakukan dengan memberikan 
beban induktif sebesar 199,98 VAR. Percobaan juga di lakukan 
sebanyak 5 kali agar mengetahui konsistensi dari nilai arus inrush. 
Tabel 4.9 menunjukan hasil yang di dapatkan saat mengambil data 
beban induktif dengan beban 199,98 VAR Gambar 4.17 menunjukan 
bentuk gelombang arus inrush saat di beri beban 199,98 VAR, 
sedangkan gambar 4.18 menunjukan hasil dari gelombang tersebut 
yang sudah di rubah ke dalam bentuk fast fourier transform.  
Dapat dilihat bahwa pengujian arus inrush pada 
transformator dengan menggunakan beban 199,98 VAR memiliki 
harmonisa pada frekuensi fundamentalnya sebesar 1,8. Pada orde 
berikutnya arus inrush dengan beban 199,98 VAR masih memiliki 
nilai harmonisa. Hal ini menunjukan bahwa saat transformator di beri 
beban 199,98 VAR, gelombang yang timbul belum sinusoidal murni. 
Dan juga dapat dilihat pada saat transformator di beri beban 199,98 
VAR, arus inrush yang timbul lebih besar dibandingkan dengan arus 
inrush saat transformator di beri beban 133,32 VAR. Pada saat 
transformator di beri beban 199,98 VAR, harmonisa yang timbul juga 
akan lebih besar dibandingkan dengan harmonisa yang di timbulkan 
saat transformator di beri beban 133,32 VAR. Pada percobaan ini juga 
dapat dilihat saat diberi beban 199,98  VAR arus inrush yang ada pada 
transformator memiliki harmonisa pada frekuensi 0. Hal ini 
menunjukan adanya komponen DC saat transformator di beri beban 
199,98 VAR yang juga lebih besar dibandingkan dengan harmonisa 
pada frekuensi 0 dengan beban 133,32 VAR. 
 
Tabel 4.9 Hasil pengukuran arus inrush dengan beban 199,98 VAR 
Variabel  Percobaan  
Pertama  Kedua  Ketiga  Keempat Kelima  
Inrush  9,1 A 9,9 A 8,7 A 10,6 A 10,1 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  1,54 A 1,54 A 1,54 A 1,54 A 1,54 A 
Zs  82,46 Ω 82,46 Ω 82,46 Ω 82,46 Ω 82,46 Ω 
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Gambar 4.17 Arus inrush dengan beban 199,98 VAR
 
 
Gambar 4.18 FFT arus inrush dengan beban 199,98 VAR 
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4.3.4 Pengujian Arus Inrush dengan Beban Induktif 266,64 VAR 
 Selanjutnya, percobaan ketiga dengan memberikan beban 
induktif sebesar 266,64 VAR. Percobaan juga di lakukan sebanyak 5 
kali agar mengetahui konsistensi dari nilai arus inrush. Tabel 4.10 
menunjukan hasil yang di dapatkan saat mengambil data beban 
induktif dengan beban 266,64 VAR Gambar 4.19 menunjukan bentuk 
gelombang arus inrush saat di beri beban 266,64 VAR, sedangkan 
gambar 4.20 menunjukan hasil dari gelombang tersebut yang sudah 
di rubah ke dalam bentuk fast fourier transform. 
 Dapat dilihat bahwa pengujian arus inrush pada 
transformator dengan menggunakan beban 266,64 VAR memiliki 
harmonisa pada frekuensi fundamentalnya sebesar 2,5. Pada orde 
berikutnya arus inrush dengan beban 266,64 VAR masih memiliki 
nilai harmonisa. Hal ini menunjukan bahwa saat transformator di beri 
beban 266,64 VAR, gelombang yang timbul belum sinusoidal murni. 
Dan juga dapat dilihat pada saat transformator di beri beban 266,64 
VAR, arus inrush yang timbul lebih besar dibandingkan dengan arus 
inrush saat transformator di beri beban 199,98 VAR. Pada saat 
transformator di beri beban 266,64 VAR, harmonisa yang timbul juga 
akan lebih besar dibandingkan dengan harmonisa yang di timbulkan 
saat transformator di beri beban 199,98 VAR. Pada percobaan ini juga 
dapat dilihat saat diberi beban 266,64 VAR arus inrush yang ada pada 
transformator memiliki harmonisa pada frekuensi 0. Hal ini 
menunjukan adanya komponen DC saat transformator di beri beban 
266,64 VAR yang juga lebih besar dibandingkan dengan harmonisa 
pada frekuensi 0 dengan beban 199,98 VAR. 
 
Tabel 4.10 Hasil pengukuran arus inrush dengan beban 266,64 VAR 
Variabel  Percobaan  
Pertama  Kedua  Ketiga  Keempat Kelima  
Inrush  13,6 A 13,7 A 14,9 A 13,6 A 13,8 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  2,03 A 2,03 A 2,03 A 2,03 A 2,03 A 
Zs  62,56 Ω 62,56 Ω 62,56 Ω 62,56 Ω 62,56 Ω 
48 
 
Gambar 4.19 Arus inrush dengan beban 266,64 VAR
 
 
Gambar 4.20 FFT arus inrush dengan beban 266,64 VAR 
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4.3.5 Pengujian Arus Inrush dengan Beban Induktif 333,3 VAR 
 Percobaan terakhir untuk beban induktif, dengan 
memberikan beban induktif sebesar 333,3 VAR. Percobaan juga di 
lakukan sebanyak 5 kali agar mengetahui konsistensi dari nilai arus 
inrush. Tabel 4.11 menunjukan hasil yang di dapatkan saat 
mengambil data beban induktif dengan beban 333,3 VAR Gambar 
4.21 menunjukan bentuk gelombang arus inrush saat di beri beban 
333,3 VAR, sedangkan gambar 4.22 menunjukan hasil dari 
gelombang tersebut yang sudah di rubah ke dalam bentuk fast fourier 
transform.  
Dapat dilihat bahwa pengujian arus inrush pada 
transformator dengan menggunakan beban 333,3 VAR memiliki 
harmonisa pada frekuensi fundamentalnya sebesar 2,9. Pada orde 
berikutnya arus inrush dengan beban 333,3 VAR masih memiliki 
nilai harmonisa. Hal ini menunjukan bahwa saat transformator di beri 
beban 333,3 VAR, gelombang yang timbul belum sinusoidal murni. 
Dan juga dapat dilihat pada saat transformator di beri beban 333,3 
VAR, arus inrush yang timbul lebih besar dibandingkan dengan arus 
inrush saat transformator di beri beban 266,64 VAR. Pada saat 
transformator di beri beban 333,3 VAR, harmonisa yang timbul juga 
akan lebih besar dibandingkan dengan harmonisa yang di timbulkan 
saat transformator di beri beban 266,64 VAR. Pada percobaan ini juga 
dapat dilihat saat diberi beban 333,3 VAR arus inrush yang ada pada 
transformator memiliki harmonisa pada frekuensi 0. Hal ini 
menunjukan adanya komponen DC saat transformator di beri beban 
333,3 VAR yang juga lebih besar dibandingkan dengan harmonisa 
pada frekuensi 0 dengan beban 266,64 VAR. 
 
Tabel 4.11 Hasil pengukuran arus inrush dengan beban 333,3 VAR 
Variabel  Percobaan  
Pertama  Kedua  Ketiga  Keempat Kelima  
Inrush  18,6 A 17,5 A 17,6 A 19,3 A 19,5 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  2,55 A 2,55 A 2,55 A 2,55 A 2,55 A 
Zs  49,8 Ω 49,8 Ω 49,8 Ω 49,8 Ω 49,8 Ω 
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Gambar 4.21 Arus inrush dengan beban 333,3 VAR
 
 
Gambar 4.22 FFT arus inrush dengan beban 333,3 VAR 
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4.4 Analisa Data 
 Setelah percobaan-percobaan untuk melihat arus inrush  
selesai dilakukan, didapatkan data-data yang digunakan untuk 
menganalisa perbedaan-perbedaan karakteristik yang ada pada setiap 
percobaan. Berikut merupakan analisa-analisa data dari percobaaan. 
 
4.4.1 Arus Inrush Tanpa Beban 
 Dalam percobaan pengujian arus inrush tanpa beban, dapat 
dilihat bahwa saat transformator tidak di beri beban, arus inrush yang 
timbul sangat tingi. Nilai arus inrush paling besar dalam 5 kali 
percobaan merupakan 29,5 A. Nilai arus inrush pada transformator 
tanpa beban tidak bisa dilihat secara pastinya karena nilai fluks sisa 
pada transformator tersebut tidak di ketahui. 
 
4.4.2 Arus Inrush dengan Beban Resistif 
 Pada percobaan pengujian arus inrush menggunakan beban 
resistif, dilakukan dengan melihat perbedaan dari 5 buah variabel 
beban yang dilakukan secara berskala. Dari masing-masing variabel 
tersebut di lakukan juga 5 kali percobaan untuk melihat konsistensi 
atau tren dari nilai arus inrush pada tiap-tiap variabelnya. Tabel 4.12 
akan menunjukan nilai-nilai yang di dapatkan pada percobaan resistif 
dengan setiap variabelnya. Gambar 4.23 menjeleaskan tentang 
hubungan kenaikan arus inrush terhadap beban. 
 
Gambar 4.23 Grafik arus inrush terhadap kenaikan beban resistif 
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Tabel 4.12 Hasil pengukuran arus inrush beban resisitif 
Variabel Percobaan  
2 lampu  4 lampu 6 lampu 8 lampu 10 lampu 
Inrush  3,8 A 7 A 8,5 A 11,2 A 14,2 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  0,625 A 1,25 A 1,88 A 2,5 A 3,13 A 
Zs  203,3 Ω 101,6 Ω 67,55 Ω 50,8 Ω 40,57 Ω 
 
 Dari tabel 4.12 dapat di lihat untuk beban resistif, seiring 
dengan bertambahnya jumlah lampu, arus inrush yang timbul juga 
akan semakin besar. Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya 
jumlah lampu membuat arus sekunder bertambah juga, yang 
mengakibatkan turunnya nilai dari impedansi sekunder. Mengacu 
pada data tersebut dapat diambil kesimpulan, pada beban resistif, 
semakin besar impedansi sekunder maka arus inrush yang di 
timbulkan akan semakin kecil. 
 
4.4.3 Arus Inrush dengan Beban Induktif 
 Untuk percobaan pengambilan data dengan beban induktif, 
sama dengan percobaan sebelumnya, percobaan dilakukan dengan 
melihat perbedaan dari 5 buah variabel beban yang dilakukan secara 
berskala. Dari masing-masing variabel tersebut di lakukan juga 5 kali 
percobaan untuk melihat konsistensi dari nilai arus inrush pada tiap-
tiap variabelnya. Tabel 4.13 akan menunjukan hasil pengujian arus 
inrush dengan beban induktif. Gambar 4.24 menjeleaskan tentang 
hubungan kenaikan arus inrush terhadap beban. 
 
Tabel 4.13 Hasil pengukuran arus inrush beban induktif 
Variabel Percobaan  
66,66 
VAR 
133,32 
VAR 
199,98 
VAR 
266,64 
VAR 
333.3 
VAR 
Inrush  4,2 A 8,11 A 9,1 A 13,6 A 18,6 A 
Vs  127 V 127 V 127 V 127 V 127 V 
Is  0,51 A 1,01 A 1,54 A 2,03 A 2,55 A 
Zs  249 Ω 125,7 Ω 82,46 Ω 62,56 Ω 49,8 Ω 
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Gambar 4.24 Grafik arus inrush terhadap kenaikan beban induktif 
 
 Dilihat dari tabel 4.13 untuk beban induktif, seiring dengan 
bertambahnya beban, arus inrush yang timbul juga akan semakin 
besar. Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya nilai arus sekunder 
seiring dengan pertambahan beban, yang mengakibatkan turunnya 
nilai dari impedansi sekunder. Mengacu pada data tersebut dapat 
diambil kesimpulan, pada saat transformator diberi beban induktif, 
semakin besar impedansi sekunder maka arus inrush yang di 
timbulkan akan semakin kecil. 
 
4.4.4 Perbandingan Arus Inrush Tanpa Beban dan Arus Inrush 
dengan Beban Resistif 
 Jika dilihat dari data percobaan, dapat dianalisa bahwa saat 
transformator tidak di beri beban akan menghasilkan arus inrush yang 
lebih besar dibandingkan saat transformator di beri beban resistif. 
Setelah hasil gelombang arus inrush di transformasikan ke dalam 
bentuk fast fourier transform, dapat dilihat bahwa harmonisa yang 
dihasilkan pada beban reistif lebih kecil daripada harmonisa yang 
dihasilkan oleh transformator tanpa beban. Dengan kata lain, saat 
transformator tidak diberi beban, hasil gelombang arus akan lebih 
buruk dibandingkan dengan saat transformator di beri beban resistif. 
Gambar 4.25 akan menjelaskan tentang perbandingan arus inrush 
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pada transformator tanpa beban dan   arus inrush dengan 
transformator diberi beban resistif. 
 
 
Gambar 4.25 Grafik perbandingan arus inrush tanpa beban dan  
dengan beban resisitif 
 
4.4.5 Perbandingan Arus Inrush Tanpa Beban dan Arus Inrush 
dengan Beban Induktif 
 Pada analisa ini akan di jelaskan perbedaan karakteristik 
arus inrush saat trnsformator tidak di beri beban dan saat di beri beban 
induktif. Mengacu pada data percobaan dapat dilihat bahwa saat 
transformator tidak di beri beban, arus inrush yang dihasilkan akan 
lebih besar dibandingkan saat transformator di beri beban induktif. 
Dapat dilihat juga dari gelombang yang sudah di transformasikan ke 
dalam bentuk fast fourier transform, harmonisa yang dihasilkan saat 
transformator tidak di beri beban lebih besar dibandingkan saat 
transformator di beri beban induktif. Namun, pada frekuensi 
fundamentalnya, saat transformator di beri beban induktif akan 
menghasilkan harmonisa yang lebih besar. Dari bentuk gelombang 
dapat disimpulkan saat transformator di beri beban induktif akan 
mengasilkan gelombang arus yang lebih baik dibandingkan saat 
transformator tidak diberi beban. Gambar 4.26 akan menjelaskan 
tentang perbandingan arus inrush transformator tanpa beban dan arus 
inrush  dengan transformator diberi beban induktif. 
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Gambar 4.26 Grafik perbandingan arus inrush tanpa beban dan  
dengan beban induktif 
 
4.4.6 Perbandingan Arus Inrush dengan Beban Resistif dan Arus 
Inrush dengan Beban Induktif 
Pada analisa ini menjelaskan tentang perbedaan karakteristik 
arus inrush yang ada pada saat transformator di beri beban resistif dan 
pada saat di beri beban induktif. Dapat dilihat dari hasil  gelombang 
saat pengujian saat transformator di beri beban resistif dan di beri 
beban induktif bahwa, nilai arus inrush yang muncul saat 
transformator di beri beban induktif relatif lebih besar daripada  nilai 
arus inrush yang muncul saat transformator di beri beban resistif. . 
Hal ini dibuktikan dengan perbedaan nilai arus inrush pada beban 
induktif lebih besar dibandingkan nilai arus inrush pada beban 
resistif. Saat dibebani beban resistif nilai arus inrush maksimal adalah 
14,2 A, dan saat dibebani beban induktif besar arus inrush maksimal 
adalah 18,6 A. 
Dapat dilihat juga pada hasil fast fourier transform 
gelombang-gelombang tersebut bahwa harmonisa yang dihasilkan 
oleh beban induktif juga lebih besar daripada harmonisa yang 
dihasilkan oleh beban resistif. Dari hasil fast fourier transform 
tersebut juga dapat dilihat bahwa beban induktif mempunyai 
harmonisa yang lebih tinggi pada frekuensi 0Hz daripada yang 
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dihasilkan oleh beban resistif. Hal ini terjadi karena beban induktif 
memilliki komponen DC yang lebih besar dibandingkan yang 
dimiliki oleh beban resistif. Hal ini menyebabkan saat beban induktif 
di beri tegangan untuk pertama kali, arus inrush yang muncul berada 
pada arus searah atau DC.  
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BAB 5 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil yang telah didapatkan dengan proses pengujian dan 
analisis data mengenai arus inrush pada transformator satu phasa akibat 
pembebanan resistif dan induktif dapat di simpulkan : 
1. Nilai arus inrush paling besar adalah saat transformator tidak di 
beri beban. 
2. Pada saat transformator di beri beban resistif, arus inrush yang 
timbul akan bertambah seiring dengan menurunya impedansi 
sekundernya. 
3. Pada saat transformator diberi beban induktif, seiring dengan 
pertambahan beban arus inrush yang timbul akan semakin besar 
karena dengan pertambahan beban, impedansi sekunder akan 
mengalami penurunan. 
4. Harmonisa yang dihasilkan oleh transformator tanpa beban lebih 
besar dari pada harmonisa yang dihasilkan oleh transformator 
saat diberi beban resistif. Dengan kata lain gelombang arus yang 
dihasilkan oleh transformator saat diberi beban resistif akan 
lebih baik dibandingkan dengan saat transformator tidak diberi 
beban. Hal ini dikarenakan saat transformator di beri beban 
resistif nilai harmonisa yang bukan pada frekuensi 
fundamentalnya semakin kecil dibandingkan dengan saat 
transformator tidak diberi beban 
5. Harmonisa yang dihasilkan transformator tidak berbeban lebih 
besar dibandingkan dengan saat transformator di beri beban 
induktif. Dari bentuk gelombang dapat disimpulkan saat 
transformator di beri beban induktif, akan menghasilkan 
gelombang arus yang lebih baik dibandingkan saat transformator 
tidak diberi beban. Hal ini dikarenakan saat transformator di beri 
beban induktif nilai harmonisa yang bukan pada frekuensi 
fundamentalnya semakin kecil dibandingkan dengan saat 
transformator tidak diberi beban 
6. Nilai arus inrush yang dihasilkan saat transformator diberi beban 
induktif akan lebih besar dibandingkan dengan nilai arus inrush 
saat transformator di beri beban resistif. Selain itu, harmonisa 
yang dihasilkan saat transformator di beri beban induktif lebih 
besar daripada yang dihasilkan saat transformator di beban 
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resistif. Saat dibebani beban resistif nilai arus inrush maksimal 
adalah 14,2 A, dan saat dibebani beban induktif besar arus inrush 
maksimal adalah 18,6 A. 
7. Saat transformator diberi beban induktif harmonisa yang 
ditimbulkan cukup besar dibandingkan dengan saat 
transformator diberi beban resistif pada frekuensi (0 Hz). Hal ini 
disebabkan karena saat transformator diberi beban induktif , arus 
yang muncul saat pertama kali diberi tegangan berada pada 
daerah arus DC. 
 
5.2 Saran 
 Berikut merupakan saran yang dapat diberikan untuk perbaikan 
dan pengembangan dari tugas akhir ini : 
1. Penelitian dapat dilanjutkan dengan variasi beban seperti beban 
RL, RC, RLC. 
2. Menggunakan alat untuk mengukur fluks sisa, agar dapat 
mengetahui sudah tidak ada lagi fluks pada transformator. 
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